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Rolux 5G Combi 80/125 Concentrisch

Montage-instructie




Haal de Rolux 5G Combi uit de verpakking Demonteer het broekstuk
De inhoud bestaat uit:

1. Verwerkingsvoorschrift
2. Dakdoorvoer

111
+

Maak een gat in de hellende dakconstructie




(Ubiflex) pan inclusief schaal plaatsen en
dakdoorvoer door het dak laten zakken

In onderstaande volgorde plaatsen:
1. Luchtdicht Dakdoorvoermanchet
2. Dakbeschotbeugel

3. Broekstuk
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