
Rolux ProTect Brandwerende Sets

Montage-instructie 



+ + + +

500 x 600 mm

A

B

Ø + 10 mm max.

+ + + +
500 x 600 mm

Inhoud Sets

Boor het gat/de gaten op de gewenste plek, maximaal 10 mm groter dan nodig

max.
52 cm

max.
42 cm

max.
42 cm

max.
52 cm

OF

Montage 
Maak een gat van 52x42 mm of 42x52 mm (niet groter!)

Concentrisch

Parallel



PROMASEAL®-A

max.
250 mm

50
mm

50
mm

max.
250 mm

PROMASEAL®-A

A1 B1

A2 B2

Schroef de platen één voor één vast volgens tekening

Kit de naad tussen wand en eerste plaat en de naad van de doorvoer

Schuif de Rolux ProTect Brandwerende Manchet om de doorvoer en steek de klip in de gleuf
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A3 B3

A4 B4

Buig de klip om en schroef vervolgens de manchet vast met de meegeleverde schroeven

Plak de veiligheidssticker zichtbaar op de plaat


